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G1 G2

A, B, CA, B, C

ИБП 400 кВА ИБП 400 кВА

АВРKM4

KM3 KM2KM1

Модуль параллельной работы ИБП

Щит ДГУ

ИБП 160 кВА

Наименование

потребителя

216,0 кВт

РЩТ1.1

Установленная

мощность

Наименование

потребителя

Установленная

мощность

Насос 1

чиллера 1

8,8 кВт 8,8 кВт 8,8 кВт 8,8 кВт

Насос 2

чиллера 1

Насос 1

чиллера 2

Насос 2

чиллера 2

Кондиционер

электрощитовой

1

5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт

Изм. Подп.
Разраб. Стадия Лист Листов

Н. контр.
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Электроснабжение.
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Формат А1

АВР

РЩ 1 ИБП

ГРЩ

Наименование

потребителя

Установленная

мощность
5,0 кВт5,0 кВт 5,0 кВт

Освещение

гермозоны

1,0 кВт 10,0 кВт 8,0 кВт

PE

К системе уравнивания

потенциалов ЦОД

A, B, C
N

РЩ  ЩАО

РЩ  ИБП HVAC

QF1

1250 A

QF2

250 A

QF3

250 A

QF4

250 A

QF5

250 A

QF6

250 A

QF7

250 A

QF8

250 A

QF9

250 A

Pуст.=640,0 кВт

Кисп.=1
Pрасч.=640,0 кВт

cos fi=0,81

Pуст.=116,5 кВт
Кисп.=0,8

Pрасч.=93,2 кВт

cos fi=0,80

QF2

10 A

QF1

200 A

QF3

10 A

QF4

10 A

QF5

16 A

QF6

16 A

QF7

16 A

QF8

16 A

QF9

10 A

QF10

10 A

QF13

10 A

QF14

10 A

QF15

10 A

QF16

10 A

Pуст.=1080,0 кВт
Кисп.=0,67

Pрасч.=720,0 кВт
cos fi=0,80

QF1

1600 A

QF2

800 A

QF3

800 A

QF4

1250 A

Освещение

вспомогательных

помещений

Освещение

уличных

площадок

Аварийное

освещение
СОТб ОТС, СКУД АУГПТ

QF2

25 A

QF3

4 A

QF4

50 A

QF5

40 A

QF6

25 A

QF7

25 A

Pуст.=34,7 кВт

Кисп.=0,8
Pрасч.=27,8 кВт

cos fi=0,80

QF1

63 A

Холодильная

машина (чиллер) 1

2QF2

500 A

2QF3

100 A

2QF4

400 A

2QF1

2500 A

1QF1

2500 A

Pуст.=1688,0 кВт

Кисп.=0,66
Pрасч.=1112,0 кВт

cos fi=0,80

Pуст.=1688,0 кВт

Кисп.=0,66
Pрасч.=1112,0 кВт

cos fi=0,80

PE

К системе уравнивания

потенциалов ЦОД

A, B, C
N

PE

A, B, C
N

QF1

500 A

АВР

2QF5

1600 A

РЩТ1.2 РЩТ2.1 РЩТ2.2 РЩТ3.1 РЩТ3.2 РЩТ4.1 РЩТ4.2

QF17

10 A

QF18

10 A

QF11

10 A

QF12

10 A

QF2

500 A

QF3

500 A

РЩЧ

QF1

3200 A

Imax=3176А

Pуст.=432,0 кВт

Кисп.=0,5
Pрасч.=216,0 кВт

cos fi=0,77

1QF2

100 A

1QF3

400 A

1QF4

800 A

1QF5

800 A

1QF6

800 A

1QF7

500 A

QF19

10 A

Кондиционер

машинного зала 1

Кондиционер

электрощитовой

2

резерв

5,8 кВт

Кондиционер

машинного зала 2

Кондиционер

машинного зала 3

Кондиционер

машинного зала 4

Кондиционер

машинного зала 5

Кондиционер

машинного зала 6

Кондиционер

машинного зала 7

Кондиционер

машинного зала 8

Кондиционер

машинного зала 9

Кондиционер

машинного зала 10

Кондиционер

машинного зала 11

8,0 кВт

кабинет
Cn.1

Установленная
мощность

Наименование
потребителя

РЩТ1.1; РЩТ1.2; РЩТ2.1; РЩТ2.2; РЩТ3.1; РЩТ3.2; РЩТ4.1; РЩТ4.2

QF8

40 A

QF2

40 A

QF3

40 A

QF4

40 A

QF5

40 A

QF6

40 A

QF7

40 A

Pуст.=112,0 кВт

Кисп.=1
Pрасч.=112,0 кВт

cos fi=0,81

QF1

250 A

QF9

40 A

QF10

40 A

QF11

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.2

8,0 кВт

кабинет
Cn.3

8,0 кВт

кабинет
Cn.4

8,0 кВт

кабинет
Cn.5

8,0 кВт

кабинет
Cn.6

8,0 кВт

кабинет
Cn.7

8,0 кВт

кабинет
Cn.8

8,0 кВт

кабинет
Cn.9

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

P=2200кВА (1760 кВт)P=2200кВА (1760 кВт)

PE

A, B, C
N

5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт 5,8 кВт

Холодильная

машина (чиллер) 2

резерв

QF10

200 A

QF11

200 A

РЩТ5.1 РЩТ5.2

QF12

200 A

QF13

200 A

РЩТ6.1 РЩТ6.2

PE

A, B, C
N

РЩ 2 ИБП

ИБП 400 кВА

QF3

800 A

QF12

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

QF13

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

QF14

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

QF15

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

PE

A, B, C
N

8,0 кВт

кабинет
Cn.1

Установленная
мощность

Наименование
потребителя

РЩТ5.1; РЩТ5.2; РЩТ6.1; РЩТ6.2

QF8

40 A

QF2

40 A

QF3

40 A

QF4

40 A

QF5

40 A

QF6

40 A

QF7

40 A

Pуст.=96,0 кВт

Кисп.=1
Pрасч.=96,0 кВт

cos fi=0,81

QF1

200 A

QF9

40 A

QF10

40 A

QF11

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.2

8,0 кВт

кабинет
Cn.3

8,0 кВт

кабинет
Cn.4

8,0 кВт

кабинет
Cn.5

8,0 кВт

кабинет
Cn.6

8,0 кВт

кабинет
Cn.7

8,0 кВт

кабинет
Cn.8

8,0 кВт

кабинет
Cn.9

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

QF12

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

QF13

40 A

8,0 кВт

кабинет
Cn.10

PE

A, B, C
N

MGE Galaxy

7000 400 kVA

216,0 кВт

APC MGE Galaxy 7000

160 kVA (144 кВт)

от РЩТx.2

АВР


